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NOTA:
A ESPECIFICA¢E0 DETALHADA DOS COMPONENTES
£ INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

sem escala

DETALHE "A"
CRUZAMENTO DE PERFILADO DUPLO COM SIMPLES

DETALHE "B"
CRUZAMENTO ENTRE PERFILADO SIMPLES

DESCRI¢EO

Q "0 Qo0 T

PERFILADO TIPO "E"
PERFILADO SIMPLES
JUN¢EO OMEGA LARGA
PORCA LOSANGULAR

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
JUN¢EO OMEGA SIMPLES

SUPORTE PARA CABOS CRUZAMENTO DE PERFILADOS

Piso
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2 tomadas baixas a 0,30m do piso
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2 tomadas m®dias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas - Modelo T

Condulete de PVC 5 entradas - Modelo X

Condulete de PVC 6 entradas - Modelo LL

Curva horizontal 90A

Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso

Lumin8ria p/ Iompada fluorescente compacta

Lumin8ria p/ l0mpada fluorescente tubular

Quadro com transformador

Quadro de distribui-«o

Quadro de medi-«o

Sa2da horizontal para eletroduto

T horizontal 90A

Terminal

Tomada baixa a 0,30m do piso
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Tomada blindada baixa a 0,30m do piso

CREA

ART: CE20170281625

APROVO

PROPRIETARIO

PROJETO

CALCULO

CONSTRUGAO

OBSERVACAO :

| - 0S DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SAO RESERVADOS POR LEI,
SEU USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO E ESTA SUJEITO A PENALIZAGAO.

2 - E VETADA A REPRODUGAO DESTE PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NAO
0 DE EXECUCAO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTEENDERECO AO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

3 - QUALQUER MODIFICAGCAO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM
ANTECEDENCIA E AUTORIZADA PELO ENGENHEIRO.

PROPRIETARIO

OBRA:

LOCAL

KENNEDY
VASCONCELOS

ENGENHEIRO CIVIL

INSTALAGCOES ELETRICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
ESCOLA DE SAUDE
AVENIDA JOHN, 1300, BAIRRO: JUNCO, SOBRAL/CE

CALCULO ESTRUTURAL
INSTALAGCOES PREDIAIS
(85) 9.9862.3700

PROJETO

CONTEUDO:

PRANCHA N°

PLANTA BAIXA TERREO

JOAO JOSENICE V. FILHO

01/09

ENG. ELETRICISTA CREA 51.887D

‘ DATA: SET/2017




