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— POSTE DE CONCRETO CIRCULAR h12.00m COM LUMINARIA PUBLICA 4x325W DE LED

— POSTE TIPO COLONIAL h=3,90m COM LAMPADA DE LED 50W

— PONTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W NO TETO

— LUMINARIA DE LED NA PAREDE POTENCIA 60W

— REFLETOR POTENCIA 200W TIPO LED

— INTERRUPTOR DE Q2 SECCOES SIMPLES A 1.20m DO PISO

— INTERRUPTOR DE 01 SECGAO SIMPLES A 1.20m DO PISO

— TOMADA 3P(N,F,T) A 1.20m DO PISO

— TOMADA TRIFASICA A 1.20m DO PISO

— CAIXA DE PASSAGEM A 30cm DO PISO

— PONTO DE FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO

— PONTO DE FORNECIMENTO DE AGUA LIMPA

— CX. DE PASSAGEM DE ALVENARIA (30X30X30) COM CONECTOR 5/8"X2,40m

— INDICACAO DE TUBULACAO QUE DESCE

— QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO

— QUADRO DE DISTRIBUICAO A 1.30m DO PISO

— INDICACAO DE TUBULACAO QUE SOBE

— FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

— ELETRODUTO (TETO OU PAREDE)

— ELETRODUTO (PISO)

CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2.5 mm2
ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO ¢ 3/4”7
ELETRODUTOS NOS FOSSOS DE MANUTENGAO SERAQ EM ACO
GALVANIZADO E TERAO DIAMETROS CONFORME INDICAGAQ.

QD — O
CIRCUITO ILUMINAGAQ TOMADAS POTENCIA | FATOR DE | POTENCIA [ CORRENTE | DISUUNTOR | FASE FIACAO
20W S0W 72W 100W 200W 300w 500W | 1000W | 5000W ATIVA | POTENCIA | APARENTE | DE PROJETO
1 9 3 732 1.00 752 3.3 A 1x16 A 1F+N+T 2.5
2 6 4 832 1.00 832 3.8 A 1x16 A 1F+N+T #2.5
3 6 3 7 2132 1.00 2132 9.7 A 1x16 A 1F+N+T #2.5
4 3 150 1.00 150 0.7 A 1x16 A 1F+N+T #2.5
TOTAL - 3 18 10 7 - - - - 3846 3846 1x25 A 1F+N+T #6.0
CARGA INSTALADA Ativa = 3846 W Aparente = 3846 V.A.
QUADRO DE CARGA
QD — 02
CIRCUITO ILUMINACAO TOMADAS POTENCIA | FATOR DE | POTENCIA [ CORRENTE | DISUUNTOR | FASE FIACAO
S0W 200w | 1300w 100W 200W 300W 500W | 1000W | 5000W ATIVA | POTENCIA | APARENTE | DE PROJETO
1 3 3900 1.00 3900 17.7 A 1x25 B TF+N4T #4.0
2 3 3900 1.00 3900 17.7 A 1x25 C TF+N+T #4.0
3 3 3900 1.00 3900 17.7 A 1x25 A 1F+N+T #4.0
4 4 200 1.00 200 0.9 A 1x16 A 1F+N+T 2.5
5 4 800 1.00 800 3.6 A 1x16 B 1F+N+T #2.5
6 1 1000 1.00 1000 4.5 A 1x16 C 1F+N+T #2.5
7 1 5000 1.00 5000 7.6 A 3x16 ABC | 3F4N+T #4.0
TOTAL 4 4 9 - - - - 1 1 18700 18700 - x40 ABC 3FEN4T 410
CARGA INSTALADA Ativa = 18700 W Aparente = 18700 V.A.
QUADRO DE CARGA
QD — 03
CIRCUITO ILUMINACAOQ TOMADAS POTENCIA | FATOR DE | POTENCIA [ CORRENTE | DISUUNTOR | FASE FIACAO
2x16W 60w 200W 1000W | 3680W | 3900W | 6500W | 10500W | 14500W ATIVA | POTENCIA | APARENTE | DE PROJETO
1 5 160 1.00 160 0.7 A 1x16 C TF+N4T #2.5
2 9 1800 1.00 1800 8.2 A 1x16 C TF+N+T #2.5
3 b 1200 1.00 1200 5.5 A 1x16 C 1F+N+T 2.5
4 2 2000 1.00 2000 9.1 A 1x25 B 1F+N+T #4.0
5 3 5000 1.00 3000 13.6 A 1x25 A TF+N+T #4.0
6 3 3000 1.00 3000 13.6 A 1x25 B 1F+N+T #4.0
7 3 3000 1.00 3000 13.6 A 1x25 C 1F+N+T #4.0
8 3 3000 1.00 3000 13.6 A 1x25 A TF+N4T #4.0
9 1 3900 1.00 3900 59 A Sx16 ABC | 3F4N4T #4.0
10 1 3900 1.00 3900 5.9 A Sx16 ABC | 3F4N+T #4.0
11 1 14500 1.00| 14500| 22.0 A Sx40 ABC 3FEN+T 410
TOTAL 5 - 15 14 - 2 - - 1 39460 39460 - 3x75 ABC 3FEN4T 425
CARGA INSTALADA Ativa = 39460 W Aparente = 39460 V.A.

SECOMP - SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIGOS PUBLICOS

PROJETO:

i PROJETO ELETRICO ,
CONSTRUGAO DO NOVO COMPLEXO DE MANUTENCAO FERROVIARIO - SOBRAL

INTERESSADO:
PREFEITURA DE SOBRAL

AUTOR:
CARLOS BRATZ

ENDEREGO:
RUA SANCHO CANAFISTULA
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