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QUADRO DE CARGAS

L GENDA

LUMINARIA LED DUPLA 18W 90cm DUOLINE ELGIN BRANCO FRIO

LUMINARIA LED DUPLA 36W 1.20m DUOLINE ELGIN BRANCO FRIO

POSTE COLONIAL DE 4m COM LUMINARIA DE LED DE

REFLETOR LED 50W

Interruptor de 02 seccoes simples a 1.20m do piso

Interruptor de 03 seccoes simples a 1.20m do piso

24 W

INTERRUPTOR DE 01 SECGAO SIMPLES A 1.20m DO PISO

PONTO PARA AR CONDICIONADO(SPLIT)

Interruptor de 01 secao simples com tomada 3p universal

% — Tomada 3p universal a 1.20m do piso
<i> — Tomada 3p universal a 0,30m do piso
% — TOMADA 3P UNIVERSAL DUPLA 0.30m DO PISO
%2 — tomada dupla média a120 cm do piso
@ — CX. DE PASSAGEM DE ALVENARIA (30x30x30)cm COM CONECTOR 5/87X2,40M
% — CAIXA DE  ALVENARIA (60X60X60)cm
h — Quadro de distribuicao a 1.30m do piso
| — QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO
q_’_l% — Fios Neutro, Fase, Retorno e Terra
ffffff — Eletroduto (1-PISO)
— Eletroduto (TETO ou PAREDE)
NOTAS
1 — Condutores nao especificados serao # 2.5 mm2
1 — Eletrodutos nao especificados serao ¢ 3/47

C D =07
CRCUITO ILUMINAGAOD TOMADAS (POTERCMS| FATOR DE | POTENCIA [CORRENTE | DISWUNTOR | FIACAO FASES
24W 2x18W o0W 2xS6W | 100W 200W 600W | TOOOW [ 2100W [ 3000W | 3600W [ ATIVA | POTENCIA | APARENTE | DE PROJETO R—5-T
l 11 14 768 [ /68| 3.5 A 116 [ 1FHN+T 425 R
2 8 6 4 1976 [ 1976 9 A 116 [ 1F4N+T 425 S
3 6 2 3 3 3052 [ 30321 158 A 120 [ 1F4N+T 425 T
4 2 10 10 1792 [ 17921 8.1 A 116 [ 1FHN+T 425 R
o 5 3 1816 [ 1816 8.3 A 116 [ 1FHN+T 425 S
0 2 6 2 / 2104 [ 21041 9.6 A 116 [ 1FHN4T 425 T
/ 4 8 1888 [ 1888 8.6 A 116 [ 1FHN4T 425 R
8 J 38 18716 | 1816 8.5 A 116 [ 1FHN4T 425 S
9 8 10 2576 | 2576 11.7 A 116 [ 1FHN4T 425 T
10 5 3 18716 [ 1816 8.5 A 116 [ 1FHN+T 425 R
11 5 3 18716 [ 1816 8.5 A 116 [ 1FHN+T 425 T
12 1 D 9 S 2296 [ 2296 10.4 A 116 [ 1FHN+T 425 R
15 8 2 3 2576 [ 25761 10.8 A 116 [ 1FHN+T 425 S
14 3 4 6 ? 1596 [ 1596 6.3 A 116 [ 1FHN+T 425 S
15 20 1000 1 1000 4.5 A 116 [ 1FHN+T 425 R
TOTAL 11 27 20 /] 57 /9 J 28468 28463 |  50.4A 5x00 RST
3x63 PPFHN+T #10.0
C D =02 Ar CONDICIONADO
CIRCUITO ILUMINAGAO TOMADAS (POTERCOAS| FATOR DE | POTENCIA | CORRENTE | DISWUNTOR | FIACAO FASES
24W 1x20W SO0W oW 100W 200W c00W | 1000W [ 2100W | 3000W | 3600W [ ATIVA | POTENCIA [ APARENTE | DE PROJETO R—S-T
16 l 2100 L 21001 9.5 A 116 [ 1FHN4T $25 R
17 1 1000 1 1000 4.5 A 116 [ 1FHN4T #2.5 S
18 1 1000 1 1000 4.5 A 116 [ 1FHN4T #2.5 T
19 [ 3000 1 5000 13.6 A 120 [1TF+N+T #4 R
20 [ 3000 1 5000 13.6 A 120 [TF+N+T #4 S
21 [ 3000 1 5000 13.6 A 1320 [TF+N+T #4 T
27 [ 3000 1 5000 13.6 A 1320 [TF+N+T #4 R
23 | 3000 | 5000 13.6 A 120 [TFHN4+T #4 S
24 35600 | 5600 16.4 A 125 [TFEN4+T #4 T
25 3600 L 5600 16.4 A 125 [1TFEN4+T #4 T
26 [ 3000 L 5000 13.6 A 120 [1TFEN4+T #4 S
27 [ 3000 1 5000 13.6 A 1x20 [TFEN4+T #4 S
28 1 1000 1 1000 4.5 A 1x16 | TFEN+T #2.5 R
29 1 1000 1 1000 4.5 A 116 [ 1F+N+T #2.5 T
30 1 1000 1 1000 4.5 A 116 [ 1F+N+T #2.5 T
5 5600 1 5600 16.4 A 125 [TF+N+T #4 R
TOTAL 5 [ 7 58900 38900 424 3x63 RST
PROTECAO NO Q.G.B.T 3xB3 | 3FEN4T 416 RST
TOTAL GERAL Q.G.B.T 67368 67368 /1.6 3x80 [ 3FEN+4T #35 RST
TOTAL GERAL MEDICAO 67368 67568 3x90 RST
Quadro com barramento triféasico de 1/5A, para 24 modulos
CORRENTE NAS FASES:
R = 5/.7 A
S = 59.1 A
T = 600 A
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DETALHE ATERRAMENTO

SEM

TAMPA DE CONCRETO

ESCALA

l

PISO

[~ ]

e

20cm

CONECTOR GKP

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 x 30cm

2
‘ CABO DE COBRE NU 25mm

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 5/8" x 2.40m

SECOMP - SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS

PROJETO: B
ELETRICO
PROJETO ELETRICO - CENTRO D.I.A
INTERESSADO: AUTOR:
PREFEITURA DE SOBRAL YAN FROTA
ENDEREQOZ AUTOR:
PAULO SIQUEIRA
MUNICIPIO:
SOBRAL - CE

DESENHOS DA PRANCHA

ESCALA

QUADRO DE CARGAS SEM
DIAGRAMA UNIFILAR SEM
LEGENDA SEM
DET. ATERRAMENTO SEM

DATA

AGOSTO/2018

REVISAO
AGOSTO/2018

ARQUIVO

PR_02_02
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02/02




