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SEU USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO E ESTA SUJEITO A PENALIZAGAO.

0 DE EXECUGAO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTEENDERECO AO
CALCULDO ESTRUTURAL
INSTALAQIj ES PREDIAIS
(85) 9.9862.3700

CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

| - OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SAO RESERVADOS POR LEI,
ANTECEDENCIA E AUTORIZADA PELO ENGENHEIRO.

2 - E VETADA A REPRODUGAO DESTE PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NAO
3 - QUALQUER MODIFICAGAO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM
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EXTERNO: 914 x 610 mm.

FORMATO: SUPER D - INTERNO: 868 x 590 mm.
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PLANTA Db COBERTA

ESCALA— 1 /5

KENNEDY
VASCONCELOS

ENGENHEIRO CIVIL

CALCULO ESTRUTURAL
INSTALAGOES PREDIAIS
(85) 9.9862.3700

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

OBRA: ESCOLA DE SAUDE
LOCAL: AVENIDA JOHN, 1300, BAIRRO: JUNCO, SOBRAL/CE
PROJETO: REVISOES: CONTEUDO:

PRANCHA N°

F° KENNEDY M. VASCONCELOS

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO SUPERIOR

02/05

ENG° CiviL - CREA CEI3268D

PLANTA DE COBERTA

* k| k| K|k |k

‘ DATA: SET/2017

FORMATO: SUPER D - INTERNO: 868 x 590 mm.
EXTERNO: 914 x 610 mm.
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40/7/7 CABO DE COBRE PARA DESCIDA DO SPDA, COM BITOLA DE 35MM

CABO DE COBRE PARA CAPTAGAO DO SPDA, COM BITOLA DE 35MM2

CONEXAO GYE 16Y4 —
CADWELD GRUPO E
—CARTUCHO 115

CABO COBRE NU 50mm?*

CABO COBRE NU 50mm2

CONEXAO GYE 16Y4 —
CADWELD GRUPO E
—CARTUCHO 115

HASTE DE TERRA
COPPERWELD ¢ 5/8"x2.40m

Detalhe - 01

SEM ESCALA

A LARGURA
RECOMENDADA

N

E 300mm

A PROFUNDIDADE
MINIMA € 600mm

NN
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CABO DE COBRE NU
50mm?

DETALHE DA VALA PARA A MALHA
DE ATERRAMENTO

PARAFUSO FENDA EM AGCO INOX
AUTOATARRACHANTE ¢4,2 X 32mm
REF..TEL-5333

PRESILHA EM LATAO ESTANHADO PARA
FIXAGAO DIRETA DE CABOS, LARGURA
15mm E FURO #5mm PARA CABO
DE ALUMINIO 50mm? REF..TEL—746

A DISTANCIA MAXIMA

ARRUELA DE BORRACHA
PARA VEDAGAO @1/4”
REF.:TEL—5301

CABO DE COBRE NU
50mm2 REF.:TEL-5720

ENTRE AS PRESILHAS
€ DE 1 METRO

Detalhe de Fixacdo do Cabo

de Aluminio em Telha Metalica
ESCALA S/C

_65cm |

-

VISTA LATERAL

CAIXA EQUALIZACAO 18x14x6,5cm

COM 05 TERMINAIS DE PRESSAO

Y

BARRAMENTO DE COBRE

2/

; (159x50,8x6mm) ]

0, ~,
B B O B B c
< o] o] 77 ko] o] @i ©
w} <t
OUTRO -—

[J__ TELEFONIA
ATERRAMENTO C
Z [0 QUADRO ELETRICO
| FERRAGEM DA LAGE

18 cm

VISTA  FRONTAL

NOTA: Utlizagdo interna ou externa podendo embutir ou sobrepor.

CAIXA DE EQUALIZAGCAO DOS POTENCIAIS 18x14cm EM PVC
DETALHE 4.2.05

L |
O
I
| [ @ W [

1 o

0 o o

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM
PVC COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO REFORGADA COM BOCAL
INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E
BORDA EXTERIOR REDONDA

$300mm PARA PASSEIOS E PISOS

SUJEITOS AS CARGA PESADA ‘
REF.:TEL-535

CABO DE COBRE NU 50mm?Z
REF.:TEL-5750

SOLDA EXOTERMICA
TIPO HCL 5/8”. 50
L

CONECTOR DE MEDIGAQ

REF.:TEL-560 REF.:TEL—5750

DETALHE DE INSTALAGAO DA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
COM TAMPA REFORGCADA PARA CONEXAO DAS MALHAS

SEM ESCALA

CREA APROVO

ART: CE20170244404

OBSERVACAO :

| - OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SAO RESERVADOS POR LEI,
SEU USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO E ESTA SUJEITO A PENALIZAGAO.

PROPRIETARIO 2 - E VETADA A REPRODUGAO DESTE PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NAO

0 DE EXECUGCAO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTEENDEREGO AO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

PROJETO ELOS 3 - QUALQUER MODIFICAGAO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM
\ PSCON%%D ANTECEDENCIA E AUTORIZADA PELO ENGENHEIRO.
2
e Vineh &
CALcuo  F° Dl oW’
ENG
CONSTRUGAO

CONTRA INCENDIO E PANICO

KENNEDY

CALCULDO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO CIVIL

PROPRIETARIO:
ESCOLA DE SAUDE

OBRA:

LOCAL:

VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

AVENIDA JOHN, 1300, BAIRRO: JUNCO, SOBRAL/CE
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DETALHE DA FIXAGCAO DA
SINALIZACAO DE EMERGENCIA

CAPTOR TIPO FRANKLIN

ISOLADOR DE BASE DE PORCELANA - RESISTENCIA - 10KV
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ESQUEMA VERTICAL

SEM ESCALA
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LUMINARIAS DE EMERGENCIA //////////////////////////////////////////l
W 77222zz%% ;7 M

1 — OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE
QUALQUER DE SUAS PARTES A UMA TEMPERATURA DE 70° C,
SUPORTEM NO MINIMO 1 HORA. LAMPADAS
2 — 0S PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA -
DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIDA.
3 —  QUANDO UTILIZAR ANTEPAROS OU ILUMINARIA FECHADA, OS

APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO RETER FUMAGA £
PARA NAO PREJUDICAR SER RENDIMENTO ILUMINOSO. b
4 — O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO DAS LUMINARIAS %
DEVE SER DO TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO DE CHAMAS. z
5 — O SISTEMA DE ILUMINNAGAO DE EMERGENCIA DEVE TER g
AUTONOMIA MINIMA DE 4h DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DURANTE u
ESTE PERIODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ DE MANEIRA A z
RESPEITA  OS NIVEIS MINIMOS DE ILUMENAGAO DESEJADOS. e
6 — A ILUMINAGAO DE EMERGENCA DEVE GARANTIAR UM NIVEL MINIMO

DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO.

7 — A ILUMINAGAO DEVE PERMITIR O RECONHECIMENTO DE

OBSTACULOS QUE POSSAM DIFICULTAR A CIRCULAGAO, TAIS COMO:

GRADES, PORTAS, SADAS, MUDANGAS DE DIREGAO, ETC.

8 — 0S ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE EMERGENCIA

NAO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS.

PISO PRONTO

DETALHE DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

LEGENDA

ALARME AUDIO VISUAL

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO
CODIGO—-20 NBR—13434—2:2004

COR DE FUNDO = VERMELHO
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ACIONADOR MANUAL

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO
CODIGO—-21 NBR—13434—2: 2004
COR DE FUNDO = VERMELHO
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
CAIXA 37X 3"

ELETRODUTO ¢20mm

CAIXA 47X 47
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BASE DE CONCRETO

PLACA DE NEOPRENE
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DETALFE BOMBA - HIDRANTE

SEM ESCALA

BOMBA DOS HIDRANTES

VAZAO = 18,00 M3/H
AM.T = 30,00 MCA

POTENCIA DA BOMBA = 4,00 cv

BOMBA MODELO BPI-2IR 2.1/2(133MM)
MODELO TRIFASICO OU MONOFASICO
SUCCAO DE 2.1/2"

RECALQUE DE 2.1/2"

PRESSAO MAXIMA SEM VAZAO DE 29McA
ALTURA MAXIMA DE SUCCAO DE 8McA

ROTACAO DO MOTOR DE 133(MM)

CHAVE DE
FLUXO

22.1/2” FAB.:
CONAUT

VALVULA DE
RETENGCAO
HORIZONTAL 22.%"

SINALIZAQAO DE ORIENTA(;AO E SALVAMENTO
TIPO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
INDICACAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE EMER-
GENCIA, ESPECIALMENTE
SI PARA SER FIXADO EM
COLUNAS
DIMENSOES MINIMAS:
SAIDA DE ) L=15H
EMERGENCIA SIMBOLO: RETANGULAR INDICACAO DO SENTIDO
FUNDO: VERDE (ESQUERDA OU DIREITA)
PICTOGRAMA DE UMA SAIDA DE
s2 FOTOLUMINESCENTE EMERGENCIA
DIMENSOES MINIMAS:
L=20H
INDICACAO DO SENTIDO
DE FUGA NO INTERIOR
ESCADA DE DAS ESCADAS
S9 EMERGENCIA INDICACAO DO SENTIDO
ESQUERDA OU DIREITA,
DESCENDO OU SUBINDO
PLACA COM SIMBOLOGIA INDICACAO DE SAIDA
RETANGULAR, FUNDO DE EMERGENCIA,
VERDE COM MENSAGEM UTILIZADA COMO
SI2 ) "SAIDA" E OU PICTOGRAMA COMPLEMENTACAO
SAIDA DE E OU SETA DIRECIONAL DO PICTOGRMA
EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE, FOTOLUMINESCENTE
COM ALTURA DE LETRA (SETA OU IMAGEM,
SEMPRE > 50 MM OU AMBOS)
INDICA A LOCALIZACAO
E5 EXTINTOR DE DOS EXTINTORES DE
INCENDIO INCENDIO
SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
INDICA O PONTO DE
COMANDO DA ACIONAMENTO DAS
E3 BOMBA DE BOMBAS DE INCENDIO
BOMBA INCENDIO
DE
INCENDIO
5 o INDICACAO DO ABRIGO
ABRIGO DA MANGUEIRA DE
E7 MANGUEIRA INCENDIO
E HIDRANTE
SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DO LOCAL
ALARME DE ACIONAMENTO DO
El SONORO ALARME DE INCENDIO
CREA APROVO

ART: CE20170244404

OBSERVACAO :

| - OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SAO RESERVADOS POR LEI,
SEU USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO E ESTA SUJEITO A PENALIZAGAO.

PROPRIETARIO 2 - £ VETADA A REPRODUCAO DESTE PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NAO
0 DE EXECUCAO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTEENDEREGO AO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

3 - QUALQUER MODIFICAGAO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM

PROJETO CELO® R
ANTECEDENCIA E AUTORIZADA PELO ENGENHEIRO.
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CHAPA DE FERRO BWG N¢|8
COM PINTURA VERMELHA

VISTA FRONTAL LETRAS BRANCAS COM TRACO
DE IcM EM MOLDURA DE 7¢M
DE LARGURA

PISO PRONTO

SEM ESCALA

DETALHE DO HIDRANTE PREDIAL

ESPECIFICACOES:

COLUNA DE AGUA PARA INCENDIO DE 2.1/2" EM FERRO GALVANIZADO.
OU COBRE CLASSE "A" @54MM

TE 2.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU BRONZE @54MM COD. 6lI.

REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45° x @2.1/2" EM BRONZE.

UNIAO EM FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" OU CONECTOR
EM BRONZE @54 x @2.1/2". COD. 604.

CONEXAO STORZ (UNIAO DE ENGATE RAPIDO) EM BRONZE.

ESGUICHO DE 1.1/2" COM REQUINTE DE /2" EM BRONZE.
MANGUEIRA SINTEX PREDIAL DE [.1/2" COMPRIMENTO DE
30M (2 x 15M) PARA TERREO E SUBSOLOS 0l E 02.
SUPORTE PARA MANGUEIRA ARTICULADO.

ONONORORONCRORCRC)

JOELHO 2.1/2" EM FERRO GALVANIZADO.

.60

?95MM

P38MM
D25MM

0dldvy 31VONS

D13MM

DETALHE "B" - ESGUICHO

COM REQUINTE

TUBO FG I I/4"

CELULA COM RELE FOTO-ELETRICO

DE 02 AMPERES

ISOLADOR
—_————

ITEM

DESCRIGAQ DO MATERIAL

0l P

ARA-RAIO TIPO FRANKLIN

02

ONECTOR PRENSA PARA CABO

03

BRACADEIRA REFORCADA COM ROLDANA

04

RACADEIRA SIMPLES COM ROLDANA

05

ONJUNTO BRACADEIRAS 03 APOIOS SUPORTE FIXO

06

ASE PARA FIXACAO DO MASTRO

07

8

ASE PARA FIXAGAO DO APOIO DO MASTRO

08

UPORTE SIMPLES COM ROLDANA

09

UPORTE REFORCADO DUPLO COM ROLDANA

10°S

UPORTE REFORCADO COM ROLDANA

Il SYPORTE PARA TUBO DE 2 1/2

12 g

ABO PARA ESTAIAMENTO

13 g

STICADOR DE CABO

CAPTOR FRANKLIN

DETALHE SEM ESCALA
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DIAGRAMA ALIMENTACAO BOMBA INCENDIO/CENTRAL

SEM ESCALA
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PLACA
FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR

1.80

OBSERVAGOES: OS EXTINTORES DEVERAO SER FIXADOS A 1,60m DO
PISO, SEMPRE EM ALVENARIA OU, QUANDO A PAREDE INDICADA FOR
DE GESSO ACARTONADO, INSERIR NA PAREDE PERFIL DE AGO
GANVANIZADO DE REFORGO INTERNO.

DETALHE EXTINTOR

SEM ESCALA
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27
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA
REF.: 2.

904.505 (YANES ou SIMILAR)

HIDRANTE ]
IDENTIFICACAO

INCENDIO (P/ REDE DE HIDRANTE)
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PROJ. DA TAMPA

0.40

ANGULAR 45*
2.%" CIWAL

CORRENTE
VALVULA DE RETENGAO

HORIZONTAL TIPO
PORTINHOLA "DOCOL”
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RO | %
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/ LUVA FG g2.12"

VALVULA DE RETENGCAQ #75MM x 2.V2"

LUVA FG @2.2"

PVC 275MM A

ADAPTADOR
@75MM X 2.2"

PVC @75MM
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Corte AA porminHOLA "DOCOL” HORIZONTAL TIPO

Detalhe Hidrante de Passeio
SEM ESCALA
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Sinalizacao de Piso p/ Hidrantes e Extintores
Detalhes de Sinalizagao de Equipamentos

COTAS EM CMS.
(VER ANEXO 03 DO MEMORIAL)

SINALIZACAQO
EXTINTOR

Detalhe Extintor

CREA

ART: CE20170244404
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CONSTRUGAO

OBSERVACAO :

- 0S DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SAQ RESERVADOS POR LEI,

- E VETADA A REPRODUGAO DESTE PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NAO

SEU USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO E ESTA SUJEITO A PENALIZAGAO.

0 DE EXECUGAO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTEENDEREGO AO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

QUALQUER MODIFICAGAO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM
ANTECEDENCIA E AUTORIZADA PELO ENGENHEIRO.
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