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0.15
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VER PLANTA GERAL

BAIXA PREDIO ADMINISTRATIVO

DE DISTRIBUICAO

PM80

2x36W

I O

— LUMINARIA LED DUPLA 36W 1.20m DUOLINE ELGIN BRANCO FRIO

$2 — INTERRUPTOR DE 02 SECCOES SIMPLES A 1.20M DO PISO
$ — INTERRUPTOR DE 01 SECGAO SIMPLES A 1.20m DO PISO
w — Interruptor de 01 secao simples com tomada 3p universal
~> — TOMADA 3P (N,F,T) A 1.20m DO PISO
> — TOMADA 3P (N,F,T) DUPLA 30cm DO PISO
.@ — Projetor LED 50W
' — OX. DE PASSAGEM DE ALVENARIA (40X40X40) COM CONECTOR 5/8"X2,40
== — QUADRO DE DISTRIBUICAO A 1.30m DO PISO
] - QUADRO DE MEDIGAO
—++tEF— - FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
— CX. DE PASSAGEM DE ALVENARIA (40X40X40) COM CONECTOR 5/8"X2,40M
— ELETRODUTO (TETO OU PAREDE)
— — — — ELETRODUTO (PISO)
NOTAS

1 — CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2.5 MM2
2 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO ¢ 3/4”

SECOMP - SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIGOS PUBLICOS

PROJETO:

PROJETO ELETRICO

CONSTRUGAO DO NOVO COMPLEXO DE MANUTENGAO FERROVIARIO - SOBRAL

INTERESSADO: AUTOR:
PREFEITURA DE SOBRAL CARLOS BRATZ
ENDEREGO:
RUA SANCHO CANAFISTULA
MUNICIPIO:
SOBRAL-CE
DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

P REFEITURA DE PLANTA BAIXA 150

S OBRAL LEGENDA SEM

JANEIRO/2019

DATA REVISAO ARQUIVO
02/06

ELET




