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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 280 ILUMINAÇÃO GERAL

2 4 16 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 320 ILUMINAÇÃO GERAL

2 4 20 220 3800 TOMADAS USO GERAL 220V

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 280 ILUMINAÇÃO GERAL

2 4 16 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 80 ILUMINAÇÃO GERAL

2 4 16 220 1200 TOMADAS USO GERAL 220V

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 80 ILUMINAÇÃO GERAL

2 4 16 220 1200 TOMADAS USO GERAL 220V

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA
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RESERVA DE PROPRIEDADE

 INTELECTUAL

PLANTA DE ILUMINAÇÃO 

EQUIPE TÉCNICA:
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ARQ. ANDRÉ CARVALHO

ARQ. MARCELY BARREIRA

CAU-CE A79156-3
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