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NOMEN. CIRCUITO INSTALADA (A) ! A x M # (mm?2) 7 o(") COELCE CAGECE
01 QD 01 244 1P=16 2.5 2.5 1#6(6)T6mm?2 2 3/47 A
02 | QDb 02 572 1P—16 2.5 2.5 1#6(6)T6mm2 2 3/47 | B
03 | QD 03 572 P—16 2.5 2.5 146(6)T6rmm2 2 3/47 1 C NOTAS -
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06 Qb 06 =70 1P_16 55 55 1 46(6)T6rm2 > 347 c 1 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAOD @ 3/4
07 | Qb 07 572 1P—16 2.5 2.5 14#6(6)T6mm?2 2 3/47 1 A
08 QD 08 572 1P—=16 2.5 2.5 1#6(6)T6mm?2 2 3/4" B
09 QD 08 572 1P—=16 2.5 2.5 1#6(6)T6mm?2 2 3/47 C
10 QD 08 572 1P—=16 2.5 2.5 1#6(6)T6mm?2 2 3/47 A
1 QD 08 572 1P—=16 2.5 2.5 14#6(6)T6mm2 2 3/47 B
12 QD 08 572 1P=16 2.5 2.5 1#6(6)T6mm2 2 3/47 C
13 QD 08 572 1P—=16 2.5 2.5 1#6(6)T6mm2 2 3/47 A
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CARGA INSTALADA Ativa = 244 W Aparente = 244 V.A. PROJETO
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