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ACORDO OPERATiyO ENTRE A COMPANHIA ENERGETICA DO GEAR* - COELCE,
INSCRJTA NO GNFJ/MF SOB 0 N° Q7.C47.251/O001-70. DORAVANTE DENQMfNADA

COELCE, E A PREFE1TURA MUNICIPAL DE SOBRAL, INSCRITA NO GNPJ/MF SOB O N°
{J7.5S8.S34/O001-37 DORAVANTE DENOMINADQ MUNIClPSO DE SOBRAL OU
SiMPLESMENTE PREFEITURA, PARA SERVIGOS EXCLUSIVOS DE INTERVENQAO NA
ILUMINAgAO PiJBLiCA UC3ADA NA REDE DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA ELETRICA

1DO OBJETfVO

Constitui objeto do present© ACORDO, as diretrizes a serem seguidas para a execugao de
servigos exclusivos de Projeio, Consfrugao, Ampiiagao, Reforms. Manutengio e Operagao de
Redes de Iluminagao PObiica pelo MUNIClPIO DE SOBRAL na Srea deste Municlpio, onde a
acervo de iluminagto .publica pertenga ao mssmo. Os servigos de Conslrugao, AmpiiagSo,
Reforma, Manutengae e Qperagao das InstalagSes de liuminacSo Publics ligada a rede de
distribuigao de energia eletric© devem seguir as Normas Teenleas, Procedimentos de Execugao
e Procedimentos Operationsis da COELCE, de forma a garanSr a seguranga das pessoas e do
sistema eletricc.

/ \
2 DOS CONCEITOS

2.1 As expressoes e termos tecnicos utilizados nests ACORDO tern seus significadcs
estabeieddos nas Condigoes Gerais ds Fornedmento de Energia Eletrica, constantes da
Resolugao 414/ANEEL/2010 e no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA iLUMINAQAO PUBLICA, complemeniarmente, pelas definigSes e conceitos basicos a

seguir e normas s padrbes da COELCE:

2.2.1 iiuminagio pubiica; servigo psiblico quo tem por objetivo exclusive prover de daridade os
logradourospublicos, de forma periddica, continua ou eventual;

2.2.2 JnstalagSes de iluminagao pfiblica: conjunto de equipamentos utilizados exdusivamenfe na
pnsstacao do servigo de iluminagSo publica;

2.2.3 ManufengSo Programada: - inierrupcao antecedida de aviso previo para os services de
Conslrugao, AmpliagSo, Reforma e Manutengao.por tempo preestabeiecido, para fins de
intsrvengao no sistema eletrieo da Coelce.

2.2.4 Manutengao de UrgSrtcia - IntenmpgSo para os servigos de Construgao, Ampiiagao,
Reforma e ManutengSo em que a parte interessada n§o dispoe de tempo para requisiter o
trabalho progfamado, pois visa a eorregao de defeito devido a situagao snadiavei e que
comprometa a seguranga operadonai ou de pessoas, bem como para aproveitamento de outra
intervengSo, condusig de um trabalho, ou quando representar interesse estrategioo da
COELCE.

2.2.5 ManutengSo Emergendal - Inferveng&o em que aparte interessada nao dispoe de tempo
habit para oomunicar a necessidade {mediate de exeeugko de um trabalho ou de uma manobra,
por extstir risco iminentepara a seguranga operacional, de pessoal ou equipamentos.

2.2.6 Ponte de Entrega de Energia para Iluminagao PObiica: Por tratar-se de ativos de iluminagao
publica, pertenoentes ao Pader Publico Municipal, o ponto de entrega se situate na conexao da
rede defcica da Coelce com as insteiagdes eteiricas de iluminagao pubiica.

3 DAS CONDUCES GERAIS

3.1 A Prefeitura © interramente responsavel addentes ou fates que, eausem danos, prejuizos
pessoais ou materiais as instaiagoes proprias dm de terceiros, resultants dos servigos
reafizados na Iluminagao Pubiicado MUNIcfPIO DE SOBRAL epetes indenrzagoes decorrentes
de tais ocorrencias.

3.2 0 MUNICfPIO DE SOBRAL deve informar imediafamente so Centro de Operagoes da
COELCE e fonmalizar posteriormente. qualquer ocortencia envoivendo acidente com viSmas, ou
dartos materiais a Redes de Distribulggo de energia eletrica ou ainda bens de terceiros,
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3.3 O MUNlCfPiO DE SOBRAL e a OOELCE devem executar os servigos obedecendo as
Normas Reguiamentadoras sobre seguranga do irabalho-NR, normas tecnicas da GOELCE e
da ABNT, no que concerns aos servigos obseto deste contrafo, devendo ainda respsitsr os
limiles definirios atravesdo ponto deentrega, conforme Resolugao 414/ANEEU2010.

3.4 Os padroes adotados no sisterna de iiuminagao pubiica devem segufr a padrao da Norma
Teenies NT-007 e as recomendacSes do Padrao.de sstrutura PE-030 da GOELCE. Quando o
oireuiio de !P estiver na sstrutura da rede de distribuicao da GOELCE, o MUNIClPlO DE
SOBRAL pode utilizer outro padrao, desde que as distances de segurangas, os esforgos
mecanicos e as demais recomendagSes do PE-030 sejam ofoedecidas e atendam o preserto nos
tens 7.6e7.7.

3.S As empresas e os projetistas que prestam servigo de Projeto, Construgio, Ampliagao,
Reforma, Manufengao de Iiuminagao POblica so MUNIClPlO DE SOBRAL. devem ser
legaimente habiiitados, previamente quaiificados e com registro no competente consefho de
dasse, para se iomarem aptes a prestagSo destes serves, seguindo as prescrigpes da NT-007
e as recomendagSes do Padrao de Estruiura PE-030 da GOELCE.

3.0 Os responsiveis polos servigos exciusivos de Construgio, Ampliagao, Reforms,
Manutengao da HuminagSo PObiiea, quando estiverem operand© no sistema de iiuminagao
publics iigada na rede de distribuigio da COELCE, devem executar os servigos, dsvidaments
identificados com a frase “A SERVING DA PREFEITURA DE SOBRAL".

3.7 Todos os profissionais e/ou contratacfos do MUNIClPlODE SOBRAL envolvidos em servigos
no sistema de iiuminagao psibiica deverSo utilizer uniformes com identificacio da empress que
prestam servigo e Equipamentos de Protegao Individual - EPI e Equipamentos de Protegao
Cofeiiva-EPC, conforme legislagao vigente, bem como ser cspacitados conforme iegistagao de
seguranga em vigor.

3.8 Gonstatadas equtpes, intervindo no sistema de iluminag&o publics iigada na rede de
distribuigao da COELCE, sem a devida identificagio, qualquer das partes deve soiidtar a
suspensao do servigo, e caso necessario acionar a autoridade policial, bem como noiiftcar a
outra parte sabre a ocorrSncia.

3.9 A COELCE pode fiscalizar as obras e manutengdes fetes pelo MUNIClPlO DE SOBRAL
objetivando a verificagao do cumprimento do disposto nos tens 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6. Caso seja
verrfieado o descumprimento das mesmas, o MUNlCfPIO DE SOBRAL deve proseder £s
adequacoes aportedas, epos a comunicagao forma! pete COELCE, no ptazo rteximo de 48
boras,

3.10 A COELCE e o MUNIClPlO DE SOBRAL devem manier uma relagSo atuaiizada contendo
as informagoes {ncme tetefbne, cargo, ergao, horirio de dlsponibiildatte) das pessoas
credenciadas responsiveis pels comunicagao entre as partes, contendo tetefones do
emerginda do Centro de Controie do Sistema (CCS) da COELCE e o cfa empresa contrafada
pelo MUNIClPlO DE SOBRAL , para adonamento em tempo integral por qualquer das partes
em casos de emergencia.

3,11 Na eventuaiidade de compartsthamento de postes por mats de uma ocupartte {teleforte, TV
a cabo, fibre atics, etc.}, a COELCE se exime de quatsquer danos causados ao Sistema de
HuminagSo Publics ou ao sistema das demais redes, pelos ocupantes acima citados.

3.12 O ponto de entrega do sistema de iiuminagao pubiica em rede de distribuigao aArea serA na
conexte da rede de distribuigio da COELCE com as instelagoes el&ricas do sistema de
iiuminagio pubiica, ficando a respective conector sob responsabUidade do MUNIClPtO DE
SOBRAL.

3.13 O ponto de entrega do sistema de iiuminagao pubiica em rede de distribuigao si&terranea
ser£ na conex§o da rede de distribuicSo da COELCE com as instelagSes eletneas do sistema de
iiuminagao pubiica na csixa de passagem proxima ao poste onde se encontra as instalagdes de
iiuminagao pubiica.
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3.14 Wo qua concerns a seguranga das pessoas e do sistema eleirico, devem ser obedecidas as
normas regulamenladoras do Ministeno do Trafealho e Emprego NR-1G, NR-35, as normas
tScnleasda COELCE e da AssoclagSo Brasiieira de Normas Tecnicas - ABNT.

4.vossmvtgos PROGRAMADOS

4.1 A COELCE deve informar ao MUNICiPiO DE SOBRAL a prcgramagao dos servigos da
Consfnigso, Ampliagao, Reforma e Manutengao da rede eletrica, qua envoiva intervengSo na
lluminagao Pubiica do MUNICiPiODESOBRAL

4.2 0 prazo para o aviso destes servigos sao de 6 (seis) dias uteis para manutengao
programadae de2 (doss) dias uteis para manutengao de Urgencia.

4.3 O servigo de retirada e reposigao dos equipamenfos de lluminagao Publics, quando da
execugao de obra e manutengao na rede eletrica peia COELCE, sera de responsabldade do
MUNICiPiO DE SOBRAL. A retirada destes equipamenfos da liuminagso Pubiica peio
MUNiCfPIODE SOBRAL deve ser executada com peio menos1(uma) bora de antecedencia do
inicio dos servigos de manutengao ou obra execuiada pela COELCE, desde que cumpridos os
prazos doitem 4.2,

4.4 Caso o yUNfCSPiO DE SOBRAL seja notificado e nao comparega para viabilizar os servigos
de obra ou manutengao, a COELCE deve reaiizar estes servigos e os custos relatives a
lluminagao Pubiica devem ser cobrados ao MUNICiPiO DE SOBRAL. Da mesma forma, caso a
COELCE nio execute os servigos previamente informados e nao tenha notificado ao
MUNICiPiO DE SOBRAL o cancelamento, os custos com o deslocamento e disportibiiidade da
equips devem ser cobrados da COELCE.

4.5 Os servigos programados de lluminagao Pubiica que necessitem de desiigamenfo da rede
eletrica da COELCE quando executados pela Prefeitura, devem ser solicitadosiCOELCE num
prazo minimade 15 (quinze) dias uteis.

4.6 Quando os servigos de Huminagao Pubiica fonem solicitados peioMUNICiPiO DE SOBRALe
realizados pefa COELCE os custos desses servigos devem ser cobrados ao MUNICiPiO DE
SOBRAL atraves da apresentagao de orgamento detalhado.

4.7 Os servigos programados de reforma, meihoria efou ampliagao, executados peio

MUNICiPiO DE SOBRAL ,que nao necessitem de desiigamenfo da rede eletrica da COELCE e
que venham a aiterar a carga do sistema de Huminagao pubiica, devem ser comunicados a
COELCE numprazo minimo de3 (ires) dias uteis.

4.8 Nos servigos p&gtarnadoi de reforms e/cm tneftana executados pete COELCE code sep
detected© a presents de tensao nas ferragens no imago da laminaria. lumlnaris ou nas
estruturas da rede de distribuicSo provocado peio sistema de ilumsnagao pubiica, a COELCE
deve desfigar o equipamentogerador deste vazamento.

4.9 Send© © fciminlsfia o equpamento gerador desfe vazamenfo, esta cteve ser deslgsda e a
COELCE deve informar ao Mumcfp:o a ir-regtsteridade para que sejam adotadas as providencias
cafoiveis. A COELCE deve adofor pracedfmenSos para nao haver a cobranga do consumo
enquantoa iuminiria ©stiver desligada.

5. DA MANUTENQAO CORRETtVA EMERGENCtAL

5,1 A COELCE deve informar ao MUNICiPiO DE SOBRAL, via teiefbne ne as
oconencias recebidas que tenham interferencia na lluminagao Pubiica, (posies abairoados na
Rede de Distribuigao de Batxa Tensao com lluminagao Pubiica, cheque eistrico provocado peio
sistema de Iiuminagao POblica, postes abairoados de propriedade do MUNICiPiO DE SOBRAL
e roubos de cabos). O MUNICiPiO DE SOBRAL deve providenciar imediatamente equipes
para atendimento e comunicar a COELCE em casos de addentes que afetem o sistema eietrico
da COELCE.

5.2 O MUNICiPiO DE SOBRAL deve soiiciiar a COELCE, peio teiefone 0800-285-0198,
corregoes da defeitos da rede eletrica de distribuigio que fenham provocado interrupgSo da

*
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liuminaqao PiSblica; cabendo a COELCE atenderno prazo maximo de 48 horas e para cases de
roubo de cabos em Q5 dias uieis. Case haja descumprimento nor parte do fviliNiCiPiO DE
S08RAL dos prazos menoonados, a COELCE deve abater do faturamento do mes respectivo o
consumo esiiitfado em 11 horas e 52 minutos diirias das lampadas ertvolvidas a parBr do fim do
praas atea corregao do defeito,

5.3 Nos cases em que para a correpao dos defestos, seja necessaria a substituiÿao/manutencio
dos padroes de mediae, o MUNiCfPiO DE SOBRAL deve providenciar e comunicar a
COELCE para o restabelecimento do fomecimento, tendo em vista que a mesma e responsive!
financeira pe!a instafagdo e manuten$ao dos padroes de medigao. Os prazos mencsonados no
item 5.2 passam a valer somente apos comunicacao do MUNiCfPiODE SOBRAL .
5.4 Mas manistengoes corretivas emergencies nio podem ser modificadas as quantidades e/ou
as potendas das lampadas existentes.

5.5. Compete ao MUNICFPIO DE SOBRAL a manufengSc das iuminarias, bravos de
iuminiria.reatores, ignttores, capacitores, reles fotoeibtricos, conectores, acessorios e ferragens
do astema de IP.

5.6 Nos services emergencies ou urgentes executados peta COELCE onde seja detectado a
presenga de tensao nas ferragens nobrago da luminarra, luminaria ou nas estruturas da rede de
distribuigao provoesdo pelo sistema de iluminagao pubiica, a COELCE deve desBgar o
equipamento gerador deste vazamento e adotar a medsdas conforme item 4 9

6- DOSPROJETOS DE AMPUACAOEREFORMASDEILLMMAÿAOPQBLICA
6.1 O MUNiClPiO DE SOBRAL deve enviariCOELCE todo prejeto de reforms ou ampliagio
de liuminagio Publics, seguindo o fluxograma de ativfcfades oontidas no Anexo A, obedecendo
as prescribes da NT-007 e as recomendagdes do Padrdo de Estrutura PE-030.

6,2 Os projetos de Huminagao pubiica devem ser submetidos t analise & aceitagao da Area
Engenharia de Rede M778T - CE da COELCE, seguindo asprescrigoes da NT-007.
6,3 O MUNiCfPIO DE SOBRAL deve impiantar medicio no Sistema de lluminagao Pubiica,
quando necessario,conforms estabefecido na NT-007.

6.4 No caso de fomecimento efetusdo a partlr de circuito exdushro, a COELCE deve fnstaiar os
respecBvos equipamentos de medigio, quando houver conveniencia tecnica pu solicitscao do
poder publico,

6.5 Apos a instaiagSo da medigao na IP, a consumo retefivo as lampadas refiradas deve ser
caicuiado ate a data da iigagao sendo inciuso na fatura do mes corrente , ficando a COELCE
obrtgada a retirar o lotai de lampadas ora medida do Quadra de Lampadas da IP estimada. Nos
casos em que a COELCE atender a solicitagoes de instaiaoao de medicao do MUNiCfPIO DE
SOBRAL , a mesma deve informar a data, as quantidades, as potencies, as coordenadas GPS,
e demais dados necessirios, que devem ser reSrados do quadra estimado, ji qua a mesma e
quern faz a conexao da carga.

6.6 O MUNiCfPIO DE SOBRAL deve informar a COELCE ate a 5° dia utii de cade mes, o
quadra referents ao mes imediatamente anterior) de cada mis tada aiteragio de carga,
impiantagSo ou refirada de pantos de liuminagao publics, com as respectivas cargas,
coordenadas GPS / UTM), e demais dados de cadastre com o inluito de atuafizagSo do cadastre
do sistema de ;iumina?ao pubiica para faturamento. Mesma que nSo haja impiantagao ou
retirsda de pontos de iluminacso ptSblica em determinsdo mis, o MUNICfPiO DE SOBRAL
deve informara COELCE formaImente o Quadro de Lampadas do MUNiCfPIO DE SOBRAL.

6.7 A COELCE se resen/a o direrfo de exigir. a qualquer tempo, que se instale dentro do prazo a
ser determinado equipamentos destinados a resguardar o sistema COELCE da influencia de
perturbagoes em nivds prejudidais originados da instalagio de iiuminagao Pubiica, podendo
inclusive, no caso em que seja necessario, exigir a retirada ou substituipao dos equipamentos.
Para comprovagSo, caso seja necessario, o MUNiCfPiO DE SOBRAL pode soiicitar laudo
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pericia! independents, de orgso oficial ou na sua ausenda, um especialisfa escolhido pot ambas
as partes.

6.3 Constatada a perturbagao referida no item 8.7, os eustos referentes ao laudo, devem ser
assumrdos peio MUNiCi'PIO DE SOSRAL , caso nao sÿa constatada a perturtoagSo, os eustos
devem ser assumidos peia COELCE.

7. DA AMPUAQAO DA REDEELETRICA

7.1 A COELCE deve envier aq MUNiGfPIO DE SOBRAL os prejeios de AmptiagSo de Rede
Eletrica ccntratados para execucao, observando o principio da economicidade, para que esta
elabore o pro]etc e execute o service de Huminaggo Publics respectiva. Estes prqjetos devem ter
um flujcograma de atlvidades conforms descrito no Anexo A.

7.2 0 vao medio de projetos de ampiiagao que devem atender posteriormente apenas
iluminagao ptjblica, pages peio MUNlCiPIO DE SOBRAL, podem ter vios medios de 40 metros
em Rede de Distribuigao de Batxa Tensas, conforme indicates- e necessidades do MUWiCiPlQ
DE SOBRAL.

/7,3 Os postes e a rede dedistribuigao sao de propriedade da Unlio, sob concessao da COELCE
e devem ser utiiizados exdusivamente pda COELCE para realizagao de cperagao.manutengao
e obras do seu sisterna efetrico de distribuigao.

7A A rede de distribute de Media/Baixa tensao ampliads de que tratam o item 7.1 deve ser
transferida para o ativo imobitizado em servigo da COELCE Os elementos que compoem esta
rede de distribuigao est§o citados no item7.7.

7.6 A COELCE, ao seu crsteric, cede, enquanto vigorar o presente Acordo, o uso dos pates sob
sua responsabliidade para fins de instalapao, operagao emanutengio do sistema de iluminagao
pObiica do MUNIClPIO DE SOBRAL sem dnus para este e sem que isto implique, de modo
algutrt, servidio de uso em favor do ocupante. 0 MUNtClPfO DE SOBRAL, de nenhuma forma,
podera utilizar os postes da COELCE sem a previa e formal autorizapio, sob pena de
respensabilidade civil, penai e administrativa.

7.6 As iampadas, reatores, ignKores, eapacitorss, e outros equipamentos auxiiisres devem
atender integralmente aos padroes da Associagao Brasiiefra de Normas Tecnicas - ABNT e
estarem cerfificados de acordo com os regulamentos do Institute Nacional de Metrologia -
INMETRO, quando hoover. Especiffcamente para os reles fofoeietricos 6 ohrigatorio que sejam
hemdogados peia COELCE

7.7 Os materials que compoem a redede distribuigao e, conseqOentemente, o ativo imotxiizado
em service da COELCE, tais como: transformadores, postes, condutores, ferragens e
conectores, devem homologados peia COELCE.

7.8 O MUNiCiPiO DE SOBRAL dedara, expressamente, ester cfenie dos riscos envoividos nas
atividades relativas a rede de distribuigao de energia eletrica, e por consequSncia a necessidade
de anaiise previa, peia COELCE, de qualquer intervencao em seu sistema de distribuigao
eletrico, em face das pecuitaridades tecnicas, operacionais e de seguranga envdvidas.

8. DO CONTROLSDO PARQUEDEiPEDASLAMPADAS ACESASDURANTE OD!A

8.1 O MUNiCfPIO DE SOBRAL deve impiementar os melos e reeursos necessaries que
permitam um eficaz controle e urns rapida corregSo da quantidade de Iampadas seesas durante
o dla, nio podando uttrapassar o prazo de 48 horas, apes comunlcagso escrita (e-mail, fax},
para execugao da corregao do defetto, sob pena de indusao do consumo estimado em 24 horas
diarias por iampadas acesas, a partir do fim do prazo estipuiado no fafuramento posterior.

8.2 Deve ser criado um e-mail espedfico peio MUNiCfPIO DE SOBRAL para o recebimento
das corrainisagaes informadas no item 8.1, devendo o mesrno ser asessado peio memos uma
vez aobis.
8,3 Deve ser criado um contrde de rectemagoes pels MUNlCiPiO DE SOBRAL e este deve
emifir um reiatdrio mensalpara a COELCE com o resulted© indivkiualizado das redamagoes.
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8.4 O MUNlClPIO DE SOBRAL e a COELCE devem rea’izar i.nspecdes sistem&icas com o
cbjetiva de determinar a quantidade e apotoncia das ISmpadas acesas durante as horns do dia.

8.5 O MUNlClPIO DE SOBRAL deve tambem apresentar £ COELCE, urn reiatorio mensa! de
todas as reclamagbes por lampadas acesas durante o dia recebidas naquele mis, indicando:
ncme do reclamante, enderego da tampada acesa, eoordenada GPS (UTMUPS) data da
redamagao, status da mesrna (atendida, pendente, canceiada, etc.) e data do conserto.

8.6 identificado pete COELCE a ejdstencia de luminarias instaladas, aumento de potfinda em
luminaria existent© sem registro de solidtacao de acesso a rede £ concessionary ou diferencas
nas quantidades e/ou potencies dcs pontos do Parque de liuminagao Publics, a COELCE deve
emitir Termo de Ocorrenda de Jrregularidade de IP e apresentar formalmente ao MUNlClPIO
DE SOBRAL para as devidas providendas.

8.7 Os consumes naq faturados opcriurramerste pdas causas deseritas no item 8.6 devem ser
assumidos pelo MUNlClPIO DE SOBRAL , inclusive o pagamento destas dsferengas
deoorrentes do corrsumo. O MUNlClPIO DE SOBRAL tern p direito de defesa atraves de
Reclamagao Admirustraiiva a ser protocolada junto a COELCE no prazo de 30 (frinta) digs

conform© deferminam os §1® e §36 do Art. 133. da ResolugSo n.° 414/2010 da ANEEL ou
conforme iegisiagao vigenfe. A COELCE deve deiiberar o resuitado da an£!ise no prazo de 15
(quinze) dias ap6s o recebimento da redamaggo.r\

9. DA CQDIFiCAgZQ DOS POSTES £ COMPARA$AO ENTRE OS SiSTEMAS
INFORMA TSCOS DA COELCEEMUNlClPIODESOBRAL
3.1 Os Posies da COELCE ©site identificados em campo, com um cddigo de 08 (Oito)
caracteres, conforme NT-007 e que o MUNlClPIO DE SOBRAL deve ser informar no caso de
realizer urm indusao, exdusao ou alteragao das csractedsficas da instalaga© de iluminagao
PUblica, quarido hoover.

As caracterfsticas sao indicadas acontinuegao:

- Quantidade de Luminarias

- Quantidade de Lampadas

- Pofortcia das tempadas

- Fase de iigagao k rede

- Tipo de tempada

- Tipo de control©

- Dados das coordenadas GPS (UTM/UPS)

9.2 No caso do MUNICfPIO DE SOBRAL naa visuaiizar no campo o codigo correspondent©
deve informar a COELCE sobre o probiema junto com os dados das coordenadas GPS
(UTIWUPS) dos pastes, para que a COELCE possa individualizar dito cddfgo e retomar essa
informagao ao MUNICfPIO DE SOBRAL, no intuito de atua&sr o seu cadastre.

9.3 A COELCE reserva-se o direito de mudar no future, esfando previamente acordado com o
MUNlClPIO DE SOBRAL a eiemento chavs por evolugao ou adequagoes tecnoiagicas. ficando
responsavei de informar posteriormente ao MUNlClPIO DE SOBRAL ditas alteragces. A
COELCE rap se obriga a assumir os onus decorrentes das adequa?5es do sisterna do
MUNICfPIODE SOBRAL.
9.4 O presents Acerdo Operative deve ebservar o cumprimento da Iegisiagao pertinents £
energia eletrica, cu/as nqrmas e regulamentagdes devem prevalecer nos casos omfssos ou em
eventuais rfivergencias que nio envolvam o jnteresse pOblico. Quaiquer modificagaa
supervenient© na referida Iegisiagao, que venha a repercutir nos ajustes estabeleddos neste
Acordo, sera objeto de estudo e avaliacao peias partes, para fins de incorporaglo a este
instruments.

9.5 Quaiquer modificagao no presente Acordo Operative, deve ser feito de comurn acordo entre
as partes enmvkias e mediants Termc Adiiivo.
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9.6Opresente Acordo Operative passara a vigorar a parfir da data de assinatura do mesmoem
todas as suas dausulas e deve ser rsnovado no minima a cada60(sessenta) meses ou quando
houver o encerramentc do contrsto do MUNIClPIQ OE SOBRAL com a coniraiada para realizar
os services mencionados no item1(Qbjetivo) acima.

S.7 E.. por estarem assim juntos e acordados, firmam o presente Termo em duas vlas de igusl
formaa tear para que surta os devidos elegais efeitos.

10.DASRECLAMAQQES£ QCQRENCtAS

10,1 As redamagoes formuladas peio poder publico com refagio a fP devem ser anafisadas pela
agendas ESTADUAL (ARCE) conveniada, ou ainda pela AMEEL, apenas no que concerns as
dausulas contidas no respective contratc de fornedmento acordado entre as partes.

10.2 A COELCE deve info-mar ao MUNICfPiO DE SOBRAL,via telefone (telefonedaPrefeiiura
i*vT£? A? ) as ocorrencias recebidas que tenham interferencia m iluminagao Publics,

(posies abalroados na Recie de Distribuigao de Baixa Tensao com Huminagao Publics, choque
eletrico provocado peio sistema de iluminagao Pubiica, posies abalroados de propriedade do
MUNlCfPlG DE SOBRAL e roubos de cabos), devendo esta provktenciar imadiaiamenie
equipes para atendimento. Da mesma forma, o MUNICiPIO DE SOBRAL deve informar a
COELCE emcases de addenlesqueafete o sistema eletricoda COELCE.

Fortaleza, j§Lde dejit1
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ANEXOA:-Fiuxograim de Afividados

PREFQTURA OU SUA CONTRATADA \
ELABORA PROJETO DE ILUMINAgAQ U
PUBiJCA OP) E ENV1A PARA COELCE/

I
VERIFJCA SB O PROJETO AC-OMPANHA ARTDO ENGEMHEIRO
RESPONSAVEL COELCE RECEBE E ANAUSA PROJETO DE iP

DA PREFE1TURA

NAO
PROJETO OK??

sm

SIME NECESSARIO
OBRADE

vSUPORTE?2ÿ-

COELCE ELABORA
ORCAMENTO E APEESENTA

PARA A PREFEITURA
MAO

i' XCOELCE EMTRE6A O PROJETO
IP A PREFEITURA. OU SUA

CONTRATADA PARA EXECUQAO
PREFEITURA AUTORIZA
EXECUgAO DA OBRA DE

SUPORTE

*r ir

PREFEITURA IMFORMA A
COELCE CONCLUSAO DA

OBRA OE IP

COELCE ENCAMNHA A OBRA
DE SUPORTE PARA

EXECUCAO

jfe
COELCE FAZ O

COMISSfONAMENTO DA REDE
OE SUPORTE

COELCE FAZ 0
COMISSIOMAMEMTO DA REDE

DE IP

PREFEITURA QU
SUA CONTRATADA
CORRIGE ERROS

DA OBRA

NAO OBRADE
SUPORTE OK??

SIMOBRA

OK??

N/ IMAG
SIM

COELCE CORRIGE ERROS DA
OBRA

COELCE ENVIAPARA
LIGAgAO E CADASTRO DE IP
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