
%
at_%

ISOBRALCWF M!BANCO OE DESARROLtO
DE AMERICA LATINA '

Secret9r>a ria rnfraeStnuufa

4. ESPECIF1CAQOES TECNICAS

4.1. INTRODUQAO

As presentes Especificagoes Tecnicas tern por objetivo estabelecer as condigoes e a forma de
execugao dos trabalhos, as caracteristicas dos materiais e dos equipamentos, a mao-de-obra e a

busca do melhor relacionamento entre a Contratante e a Contratada para a execugao da obra

conforme o Projeto.

Estas especificagoes sao de carater generalizado, devendo ser admitidas como validas as que

forem necessarias as execugoes dos servigos, observadas no Projeto.

4.2. SERVIQOS PRELIMINARES

4.2.1. Canteirode Obras

0 canteiro de obras devera ser projetado e executado levando-se em consideragao as
proporgoes e caracteristicas da obra, assim como a distancia ao escritorio central, condigoes de
acesso, distancia aos outros fomecedores de mao de obra e material, meios de comunicagao etc.

As providencias para obtengao de terreno para o canteiro de obras, inclusive despesas de
qualquer natureza que venham a ocorrer, sao responsabilidade exclusivas da Empreiteira.

Sao tambem responsabilidade da Empreiteira, o armazenamento, guarda, controle de entrada,
aplicagao na obra, transferencia e estoque do material de obra.

4.2.2. Placas de Obras

Este servigo destina-se ao fomecimento de placas indicadoras da obra contendo a propaganda
do servigo no qual consta em dizeres nitidos, locais da obra, orgaos interligados e financiadores,
prazo de execugao, valor, firma Contratada e responsaveis tecnicos, tudo de acordo com o
projeto em vigor, dimensoes e padroes atualizados.

A fixagao das placas devera obedecer ao criterio que melhor se comunique a populagao, em
locais abertos que permita leitura a distancia nao inferior a 100 m.

Serao fixadas em altura compativeis e padronizadas, devendo as linhas de suportes ser
afincadas em terreno solido, e suas dimensoes calculadas de acordo com o peso de cada placa.
Normalmente, as linhas sao de 2 % x 5’ ou 3"x 6", em magaranduba, contraventados
horizontalmente, formando urn quadra rigido e resistente a agao dos ventos. Deverao ser
reforgados com apoios inclinados a 45° quando altura recomendadas e a agao dos ventos for
intensa na regiao. As chapas deverao ser de boa qualidade e resistente aos efeitos extemos.
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" -4.2.3. Limpeza do Terreno

Este servigo devera ser executado manual ou mecanicamente com o intuito de deixar livre toda a

area da obra, bem como o caminho necessario ao transporte dos materials.

Os entulhos deverao ser removidos para nao atrapalhar os trabalhos de construgao.

4.2.4. Locagao das Obras

As tubulagoes, edificagoes, estruturas e demais elementos deverao ser locados conforme o
projeto tecnico, podendo, a criterio da Fiscalizagao, mudar sua posigao em fungao das
peculiaridades da obra.

Os niveis indicados no projeto deverao ser obedecidos, devendo-se fixar previamente a RN geral
a seguir.

A Empreiteira procedera a aferigao das dimensoes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagoes constantes do projeto com as reais condigoes encontradas no local.

4.2.5. Barragem de Bloqueio de Obra nas Vias Publicas

Estas sinalizagoes destinam a protegao na execugao de obras de esgoto, quando sao
necessarios a sinalizagao ao longo da rede coletora, ou mesmo a execugao de pogos de visita.

Devem esta rigorosamente de acordo com as exigences dos orgaos controladores de
sinalizagao, e em obediencia as exigences especificas da Fiscalizagao, quanto aos cuidados a
natureza da obra.

Estas barragens devem ser executadas de modo a evitar que transeuntes possam ser levados a
observagao intemas aos servigos com prejuizos a sua propria seguranga. Podem ser continuos
ou intercalados de acordo com a recomendagao da boa tecnica e conveniences do trecho.

4.3. MOVIMENTO DE TERRA

4.3.1. Largura de Valas

A largura da vala sera, no maximo, igual a:

• Para diametros ate 150 mm e profundidade ate 2,00 m, a largura maxima sera de 0,65 m.

• Para diametros de 200 mm, a largura maxima sera igual a 0,55 m acrescida do diametro
intemo do tubo para profundidade ate 2,00 m.

• Para diametros de 250 mm a 400 mm, a largura maxima sera igual a 0,60 m acrescida do
diametro intemo do tubo correspondente para profundidade ate 2,00 m.

• Para diametros superiores a 400 mm, a largura maxima da vala sera igual a 0,80 m
acrescida do diametro intemo do tubo correspondente, para profundidade ate 2,00 m.

As referidas larguras serao acrescidas de 0,10 m quando for utilizado escoramento, para
profundidades ate 2,00 m.
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0,10 m, ja considerado o aumento necessario para o escoamento.

Os acresdmos decorrentes da implantagao de pogos de visitas serao medidos com o volume

necessario ou conforme orientagao da Fiscalizagao.

4.3.2. Escavagao

a) Localizaqao e extensao

As valas para receberem os coletores deverao ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo
respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no projeto, com eventuais modificagoes

determinadas pela Fiscalizagao.

A extensao maxima de abertura da vala deve-se observar as composigoes do local do trabalho,

tendo em vista o transito local e o necessario a progressao continua da construgao, levados em
conta os trabalhos preliminares.

b) Classificagao do material escavado

Os terrenos serao classificados, para efeito de conference de resistencia e tipo de escavagao

empregado:

• Areia (pode ser removida com enxada, picareta ou extremidade alongada);

• Terra arenosa nao compactada (pode ser removida com enxada, picareta ou extremidade
alongada);

• Terra arenosa compactada (pode ser removida com bico de picareta ou alavanca);

• Lodo;

• Terra compacts (pode ser removida com bico de picareta ou alavanca);

• Moledo ou cascalho (pode ser removido com alavanca, cunha ou picareta).

Obs.: A escavagao podera ser manual ou mecanica, a criterio da Fiscalizagao.

c) Escavagao em solo de 1a categoria

Estes servigos a serem executados, deverao obedecer, rigorosamente as cotas e perfis previstos
no projeto.

Estao classificados nesta categoria todos os materials escavados denominados terra nao
compacta e, sendo a areia de qualquer coesao de consistency variavel, o cascalho solto, enfim
toda especie de materials terrosos que permitam a sua extragao com predominancia do uso da
enxada el ou pa, e raramente com picareta.

Nesta situagao nao se fara distingao de materials secos ou submersos.

d) Escavagao em solo de 2a categoria

Estes servigos a serem executados deverao obedecer, rigorosamente as cotas e perfis previstos
no projeto.
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Est§o classificados nesta categoria todos os materials escavados denominados terra compacts, #
tais como: argila cujo grau de compactagao pode ser variavel. moledo, os xistos argilosos myito

estratificados, o gr6s mole. Em geral categoria recebe a denominagSo vulgar de moledo ou
pigarra, e sua extragao se dara com a utilizagao de ferramentas extrativas tais como: picaretas,
chibancas, alavancas; o uso da pa se dara somente para remogao de material extraido.
Nesta situagao nao se fara distingao entre materials secos ou submersos.

e) Escavagao em solo de 3a categoria

Estes servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente as cotas e perfis previstos

no projeto. Este processo devera ser executado por operarios e profissionais munidos de
ferramentas de usos manuais e equipamentos.

Estao classificados nesta categoria todo o material denominados pedra solta, e rocha branda ou
matacoes, que sao todas as rochas brandas com estratificagao com mais de 0,5 m de espessura
ou blocos de volume superior a 0,005 m3 incrustados ou ligados em blocos ou camadas, e cuja
extragao so possam ser realizadas, se utilizarem instrumentos como alavancas, cunhas,
porteiras de ago, marretas e exijam tambem o emprego eventual de equipamento rompedor e/ou
agentes explosivos.

<i\

4.3.3. Reaterro

a) Reaterro compactado

Os reaterros serao executados, com material remanescente das escavagoes, a excegao do solo
de 3a categoria.

0 material devera ser limpo, isento de materia organica, rocha, moledo ou entulhos, espalhado
em camadas sucessivas de:

• 0,20 m, se apiloados manualmente;

• 0,40 m, se apiloados atraves de compactadores tipo sapo mecanico ou similar, em solos
arenosos consegue-se boa compactagao com indugao da vala.

O reaterro devera envolver completamente a estrutura, nao sendo tolerados vazios entre a
mesma; a compactagao das camadas mais proximos aos tanques devera ser executada
cuidadosamente, de modo a nao causar danos as paredes.

Nos casos em que o fundo da vala se apresentar em rocha ou em material deformavel deve ser
interposta uma camada de areia ou terra de espessura nao inferior a 0,15m, a qual devera ser
apiloada.

Em caso de terrenos lamacento ou umido, far-se-a o esgotamento da vala.

Em seguida consolidar-se-a o terreno com pedras e, como no caso anterior, langa-se uma
camada de areia ou terra convenientemente apiloada.
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A compactagao devera ser executada ate atingir-se o maximo de densidade possivel e, ao final ,, „
da compactagao, sera deixado o excesso de material, sobre a superficie das valas, para
compensar o efeito da acomodagao do solo natural.

;>

b) Reaterro com material transportado de outro local

Uma vez verificado o material, que retirado das escavagoes nao possui qualidade necessaria
para ser usada em reaterro, ou havendo volumes a serem aterrados maiores que os de material
a disposigao no canteiro, serao feitos emprestimos. Os mesmos serao provenientes de jazidas
cuja distancia nao sera considerada pela Fiscalizagao.

Nao sera aproveitado como reaterro o material proveniente de solo de 3° categoria.

Os materials remanescentes de escavagoes cuja aplicagao nao seja possivel na obra serao
retirados para locais proximos, a criterio da Fiscalizagao.

c) Terraplenagem

A limpeza completa do terreno sera realizada dentro da mais perfeita tecnica, tomando-se o
cuidado de nao atingir as areas adjacentes existentes. Todo entulho proveniente dessa limpeza
sera de responsabilidade da Contratada e devera ser retirado da area de propriedade da
Contratante.

4.4. SERVIQOS COMPLEMENTARES

4.4.1. Sinalizagao de Valas e Barreiras

E de responsabilidade da Contratada a sinalizagao conveniente para execugao de servigos de
abastecimento d’agua e/ou rede coletora de esgoto. E tambem sua obrigagao o pagamento de
taxas a orgaos emissores de aberturas de valas.

Os cuidados com acidente de trabaiho ou as decorrencias na execugao das obras,
comprometem a Contratada se esta nao efetuar a sinalizagao e protegao conveniente aos seus
servigos. As indenizagoes, que porventura venham a ocorrer, serao de sua exdusiva
responsabilidade. Alem disso, ficara obrigada a reparar ou reconstruir os danos as redes
publicas. Como consequfencia de addentabilidade a inobservancia da correta sinalizagao.

Portanto, a Contratada devera manter toda a sinalizagao em valas e barreiras diurnas e notumas
necessaria ao desvio e protegao da area onde estiverem sendo executadas as obras, ate seu
termino, quando forem comprovadas que os trechos estao em condigoes de serem liberadas
para o trafego.

4.4.2 Passadigo de Madeira

Este servigo refere-se a colocagao de chapas de madeira de dimensoes variavel e nao inferior a
0,30 m2, e de espessura igual ou superior a 2". As chapas serao colocadas em todos os servigos
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de agua e/ou esgoto onde aquela abertura da vala ou barreira esteja prejudicando ou impedindo :?
a passagem de transeuntes e/ou vefculos.

Sao normalmente colocadas pegas de madeira de lei, sem trincas, com resistencia compativel as
cargas a serem submetidas. Serao utilizadas em passagem de garagem, residencia, travessia de
rua, e/ou em outras situagoes julgadas necessarias de utilizagao pala equipe fiscal da empresa.

0 dimensionamento do pranchao e de responsabilidade da Contratada e qualquer danos
ocorridos a terceiros e/ou obras publicas decorrente do mau funcionamento dos pranchoes sera
respondido pela Contratada.

4.5. ESCORAMENTOS

4.5.1. Escoramento Continuo de Valas com Pranchas e Perfis Metalicos

Este tipo de escoramento continuo de valas e empregado onde as condigoes de seguranga,
presenga de lengol freatico estara a exigir a fim de iniciar ao assentamento da tubulagao. £ urn
trabalho que requer cuidados profissionais habilitados. A ma execugao podera levar o

desmoronamento cujo resultado e inseguranga aos trabalhadores, transeuntes, e construgoes
nas proximidades.

Todo o servigo de escavagao deve ser planificado quanto a seguranga do trabalhador, e o
exame do terreno, na sua formagao geologica constitui tarefa fundamental.

Sempre que a escavagao for superior a 1,5 m, em terrenos sem coesao, de terras argilosas
moles, em nivel de servigo abaixo do lengol freatico, havera necessidade de escoramento.

Devem ser escorados os muros de arrimos, edificios vizinhos, redes de abastecimento,
tubulagao telefonica, sempre que estas possam ser afetadas. Nos escoramentos com pranchoes
de madeiras, estas deverao Ter dimensoes minimas de: C: 3,0; L: 0,2 ou 0,3; esp: 0,04 m. Usar
estronca de madeira, ou metalica tipo de macaco para contraventar.

No escoramento metalico que e constituido de urn sistema misto de estrutura metalica e
pranchoes de madeira ou metalico, sao adotados os seguintes elementos:

•Estaca metalica: cravada com espagamento compativel com a resistencia do perfil, em duas
linhas ao longo da valas;

•Longarina metalica: colocadas junto aos perfis, em ambos os lados do escoramento, a uma
altura compativel com a do caiculo;

•Estronca metalica ou camauba: serve para o travamento das logarinas. Seu espagamento e
determinado tendo em vista das condigoes ao trabalho mecanico de escavagoes e fadlitar o
assentamento da tubulagao;

•Pranchoes metalicos: sao colocados nos intervalos livres das estacas e deverao ter
espessura minima de 5 cm.

Na escavagao da pranchada, perfis ou piquetoes, quando for contratado terreno impenetravel ou
matacoes, devera ser utilizada uma pranchada adicional externa ou intemamente ao
alinhamento definido pelas pranchas ja cravadas, conforme criterio da Fiscalizagao.
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0 escoramento devera acompanhar a escavagao e devera ser feita na mesma jomada de
trabalho. 0 estroncamento deve estar perpendicular sempre ao piano do escoramento,

Para se evitar sobrecarga ao escoramento, o material escavado, salvo autorizagao especial da

FiscalizagSo por problemas locals, devera ser colocada a distÿncia minima da vala que igual sua

profundidade,

Os desmontes do estroncamento e retirada da pranchada devera ser feitos simultaneamente
com o reenchimento das valas, isto e, na mesma jomada de trabalho.

As retiradas sucessivas dos diversos quadras de escoramento deverao ser precedidas de
estroncamento provisorio com perfis ou piquetoes. Nunca sera desempranchados todos urn

trecho de parede e sim parceladamente, metro a metro, ate a cota inicial do terreno.

4.6. ESGOTAMENTO DE VALAS

4.6.1.Esgotamento com Bomba Submersa ou Auto-Aspirante

Durante o decorrer dos trabalhos, deve-se providenciar a drenagem e esgotamento das aguas
pluviais e de lengol, de modo a evitar que estes causem danos a obra.

Sera utilizado este sistema sempre que o servigo nao seja demorado a ponto de evoluir para
desmoronamento de banreiras. £ aconselhavel somente para servigos de barreiras de boa
consistency abrange a instalagao e retirada dos equipamentos submersos, ferramentas e mao-
de-obra, Deve-se ser tornado cuidado nas instalagdes eietricas de equipamento, a fim de evitar

descarga eletrica no meio do liquido onde os geradores estao a servigo.

0 esgotamento deve ser interrupto ate alcangar condigdes de trabalho de assentamento, e a
agua retirada deve ser encaminhada a galena de aguas pluviais, a fim de evitar alagamento das
superficies vizinhas ao local de trabalho. Deve-se evitar tambem que a agua do esgotamento
corra pela superficie externa dos trechos ja assentados. No fundo da vala no esgotamento, deve-
se colocar brita para suporte da bomba, a fim de evitar o carreamento de areia para o motor da
bomba.

4.6.2. Esgotamento com Equipamento a Vacuo- Sistema Well-Point

Este sistema consiste na escavagao de ponteiras ao longo das valas, tubos coletores de
passagem do fluido captado pelas ponteiras, urn sistema composto de bombas de vacuo e
cilindro receptor, e bomba centrifuga.

0 sistema well-point, consiste na colocagao de ponteiras filtrantes em profundidade adequada no
lengol d’agua para leva-la a urn nivel inferior a zona mais profunda da escavagao. Evita-se
assim o colapso, dos taludes das valas encharcadas. A vantagem deste metodo e o trabalho
realizado a seco, sem oconenda de carreamento de material para dentro das valas, deixando o
solo coeso e com as mesmas caracteristicas primitivas de resistencia.

Deve-se estudar o espagamento ideal e a profundidade das ponteiras filtrantes. Os lances de
ate 100 mm de valas sao os mais economicos para rebaixamento de lengol, com profundidade
de ate 6,0 m, para um conjunto bem dimensionado.
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Z'A cravagao das ponteiras deve ser efetuado por jateamento direto da agua com uso de bomba
de alta pressio. Tem-se bom rendimento se estas ponteiras filtrantes forem langadas dentro do
encamisamento de tubo PVC de 6" ou 8", e colocagao de cascalho na boca da ponteira.

0 fundonamento do sistema so pode ser deslocado quando conduido o assentamento e
garantido sua fixagao atraves do reaterro, a fim de evitar levantamento dos tubos.

A Contratada devera prover e evitar irregularidade das operagoes do rebaixamento, controlando
e inspedonando o produto continuamente. A ligagao de energia de equipamento a rede de
concessionary local, ficara sob a responsabilidade da contratada.

4.7. DEMOUQAO

4.7.1. Pavimentagoes e Estruturas

Os servigos de demoligao em ruas ou calgadas visam a retirada da pavimentagao para inido da
escavagao. Onde existirem pedra tosca, meio fio, paralelepipedo, aproveitaveis serao estes
removidas e armazenados em local apropriado de modo a nao causar embaragos a obra e

logradouros publicos, e devidamente empilhados. Para demoligao da calgada com piso
cimentado, mosaico, ceramica, usa-se o marrao de 3 a 5 kg, como equipamentos demolidos.
Para calgadas de blokret, usa-se alavanca ou picareta, visando o reaproveitamento desses
blocos.

Sempre que possivel essas demoligoes devem ser efetuadas de modo que nao ocorra o resvalo
de pedagos de material demolido sobre os transeuntes em movimento.

As demoligoes em calgamento de pedra tosca ou paralelepipedo sao efetuados com uso de
picaretas uma vez que estes materials serao reaproveitados na sua recomposigao.

As demoligoes em asfalto se fazem com o uso de equipamento rompedor (compressor),
acoplados em espatula, alavanca e picareta.

Para demoligao de alvenaria, concrete simples ou armado, devem ser observados cuidados
contra terceiros ou obras publicas, alem de seguranga dos trabalhadores em servigo de altura
comprometedora com a integridade dos operarios. Sao frequentemente usados para estas
demoligoes as ponteiras de ago com ponteiras de ago com marreta, marrao de 3 ou 5 kg,
equipamentos rompedor para concretes simples ou armado. Tapumes de protegao devem ser
colocados se a natureza do trabalho comprometer a seguranga dos transeuntes, e sempre
autorizado pela Fiscalizagao.

Quando a criterio da Fiscalizagao, nao for necessario separar os diferentes tipos de materials,
poderao ser utilizados processos mecanicos, coletar por arrasto e carga atraves de
carregadeiras, bem como transporte e descarga por meio de caminhoes basculantes.

Os materials resultantes de demoligao serao de propriedade da Fiscalizagao, devendo ser
transportados a locais determinados pela Fiscalizagao.
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A crit6rio da Fiscalizaÿao, os servigos de demoligao poderao ser contratados e executados em
troca de partes ou totalidade dos materials remanescentes. r

A carga de entulho podera ser manual ou mecanicamente, o que sera feita a carga, sera a
qualidade e as caracteristicas dos materiais a serem deslocados. Os materiais tais como, pegas
de madeiras esquadrias, tijolos, telhas, vidros, materiais de revestimentos, fios, tubos, pegas,

conexoes, aparelhos de iluminagao, sanitarios, em condigoes de eventual reaproveitamento,
serao carregados e descarregados manualmente e transportados para o local indicado pela
Fiscalizagao. Os demais (caligas, fragmentos ceramicos, tocos de madeira, sobras de rogado,
destocamento e limpeza e outros com as mesmas caracteristicas) serao carregados e colocados
como bota fora.

4.7.2. Recuperagao de Pavimentagao

As recuperagoes em pavimentagao de acordo com a itemizagao, referem-se a:

•Pedra tosca sem rejuntamento;

•Pedra tosca com rejuntamento;

•Paralelepipedo sem rejuntamento;

•Paralelepipedo com rejuntamento;

•Asfalto ate 5 cm de espessura.

Os reaterros deverSo ser rigorosamente compactados para se obter uma boa recuperagao de
pavimentagao, em niveis semelhantes aos existentes ou ate mesmo melhor. Deverao ser
tornados cuidados no sentido de obedecer ao grau de inclinagSo original.

As superficies pavimentadas nao deverao possuir nem permitir depressoes nem saliencias que
impossibilite o perfeito escoamento das aguas.

A recuperagao da pavimentagao devera se processar imediatamente apos o assentamento das
tubulagoes, a fim de amenizar ao maximo os transtomos causados a comunidade.

Os pisos de pedra tosca ou paralelepipedo em colchao de areia limpo, isenta de raizes ou
pedras, de espessura minima de 6 cm perfeitamente aplainados.

As pedras serao distribuidas ao longo das valas, e seu reaproveitamento sera total. Sobre a
base de areia grossa o calceteiro tragara a linha de pavimento, a semelhanga do anterior,
perfeitamente alinhados e comprimidos por percussao. As juntas serao identicas a existente. No
caso de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, o trago a ser utilizado e de 1:3, e
espalhado nas juntas com auxilio de vassoura ou de caneca com bico apropriado, no caso de
calda de cimento para paralelepipedo.

4.8. ASSENTAMENTO DE TUBULA$AO

4.8.1. Generalidades
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As tubulagoes de esgoto devem ser assentadas obedecendo rigorosamente as declividades
previstas no projeto. Os cuidados e acompanhamentos dos servigos topograficos devem ser uma
constante conduta a Contratada.

A tubulagao pode ser assentada com ou sem bergo de apoio. Quando o material do fundo da
vala permitir o assentamento sem bergo, deverao ser produzidos rebaixos, sob cada bolsa
(cachimbo), de sorte a propordonar o apoio da tubulagao sobre o terreno em toda sua extensao.

Em qualquer caso, exceto nos bergos especiais de concreto, a tubulagao devera ser assentada
sobre o terreno ou colchao de areia de forma que, considerando uma secgao transversal do tubo
a sua superficie inferior externa fique apoiada no terreno ou bergo, em extensao equivafente a
60% do diametro extemo, no minimo.

Todo cuidado deve ser tornado no que tange ao emprego de armazenamento e distribuigao das
tubulagoes tanto no canteiro como ao longo das valas.

Em todas as fases de transporte, manuseio e empilhamento devem ser tomadas as medidas
especiais e tecnicas recomendadas pelos fabricantes a fim de evitar que afetem a integridade
do material e provoquem atritos de tal ordem que causem ranhuras e comprometam a
estanqueidade das juntas.

4.8.2. Topografia

Devidamente autorizado pela Fiscalizagao, estando definidos os trechos a executar, a
Empreiteira dara prioridade aos servigos de topografia e locagao das obras.

Para medigao de distances, alem da utilizagao dos metodos tradidonais (com as precaugoes
consagradas), poderao ser utilizados aparelhos do tipo distomat (raio infravermelho) ou laser.
com as devidas precaugoes,

Para medigao de angulos, devera ser usado equipamento (teodolito) que permita leitura de
angulo com precisao de 10 s. A Fiscalizagao podera impedir a utilizagao incometa dos
equipamentos ou metodos de topografia, ficando por conta da empreiteira , as suas custas , a
corregao das deficiencias constatadas.

A empreiteira devera efetuar o nivelamento geometrico de 2® ordem, com erro de fechamento a

10 mm. VL , sendo L a distancia nivelada e contra-nivelada em quilometros, os piquetes deverao
ser implantados a cada 20 m.

Analisando os trechos analisados como problema, a Fiscalizagao indicara eventuais alteragoes
de cotas dos coletores, naquele e/ou em outros trechos ainda nao liberados, para permitir o
esgotamento das casas, funcionamento da rede e para atender as boas tecnicas de constmgao.

Obras especiais, de menor complexidade, nao previstas ou nao definidas no projeto, deverao ser
detalhadas, especificada, orgadas e solicitadas pela empreiteira e aprovadas pela Fiscalizagao.

Por ocasiao do nivelamento geometrico, deverao ser adensados os referendais planialtimetricos,
consistindo na cravagSo de marcos de madeira de lei, ou de concreto (trago 1:2:3), de
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dimens6es 3 x 3 x 30 cm, em locals protegidos e de fadl acesso , distantes entre si em
aproximadamente 200 m. Deve-se cravar 25 cm e os 5 cm restantes deverao ser pintados de
amarelo e numerados. No centra dos Marcos devera estar cravada uma tacha , que sera
nivelada.

As RN (references de nivel) existentes deverao ser verificadas. Os marcos e as RN corrigidas
deverao ser indicadas para corregao, que visualizam a rede coletora em execugao.

A Empreiteira devera escolher o processo de locagao que achar mais conveniente e que atenda
as condigoes tecnicas.

Estao descritos a seguir, os processos de locagao convendonais. Ficara a cargo da Empreiteira
a preparagao dos elementos necessarios a locagao, e que serao verificados e autorizados pela
Fiscalizagao.

No Processo de Cruzetas, deverao constar os seguintes elementos:

•Cota do terreno (piquetes): CT;

•Cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo): CP

•Cota do coletor (geratriz superior externa do tubo): (CC)

•Cota do bordo superior da regua: (CR)

•Dedividade: (I)

•Diametro intemo mais espessura da parede do tubo: (Q+E)

•Altura da cruzeta a ser utilizada: (C)

•Altura do bordo superior da regua em relagao ao piquete: (H)

Para se assentar com a cruzeta, devera ser observado:

•Regua perfeitamente instaladas e pintadas em cores de bom contraste, para permitir melhor
visada do “assentador As reguas deverao estar distantes entre si no maximo 20 m;

•Coloca-se o pe da cruzeta sobre a geratriz externa superior do tubo , junto a bolsa .0 homem
que segura a cruzeta deve trabalhar com urn bom nivel de pedreiro junto a cruzeta para
conseguir a sua verticalidade.

O encarregado da turma faz a visada procurando com o seu raio visual tangenciar as duas
reguas instaladas e as cruzetas que esta sobre urn dos tubos. A tangencia ou nao do raio visual
sobre os tres indicara se o tubo esta ou nao na posigao correta; o primeiro tubo a assentar deve
ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante.

No Processo dos Gabaritos deverao constar os seguintes elementos:

•Cota do terreno (piquete): (CT)

•Cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo): (CP)

•Cota do bordo superior da regua: (CR)

•Dedividade: (I)

•Altura do gabarito a ser utilizado: (G)

•Profundidade da geratriz inferior interna do tubo: (P)

•Altura da borda superior da regua em relagao ao piquete: (H)
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VPara se assentar com o gabarito, devera ser observado:

•Regua perfeitamente instaladas, distantes entre si no maximo 10 m , com o objetivo tie1'
diminuir a centeneiria .

•Pelos pontos das reguas que nao dao o eixo da canalizagao estica-ss uma linha de nylon,

sem emenda, bem retesada.

•Coloca-se o pe de gabarito sobre a geratriz interna inferior tubo no lado da bolsa, fazendo-se

coincidir da marcagao com a linha de nylon indicara se tubo esta ou nao na posigao correta.

0 primeiro tubo a assentar deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para a

montante.

4.8.3. Assentamento de Tubos de PVC

A tubulagao devera ser de PVC para rede de esgoto (infraestrutura) fabricada de acordo com a

EB-644 da ABNT (NBR 7362), com diametro mlnimo de 150 mm, fomecida em barras de 6 m de

comprimento, dotada de ponta e bolsa para anel de borracha (junta elastica).

A execugao das juntas elasticas devera obedecer a seguinte sequential

•Limpar a face externa da ponta do tubo e face interna da bolsa, principalmente na regiao de
encaixe do anel. Verificar se o chanfro da ponta do tubo nao foi danificado e, caso necessario,

corrigido com uma grosa.

•Colocar o anel dentro de seu encaixe na bolsa, sem torgoes.

•Passar pasta lubrificante na face externa da ponta do tubo e na parte aparente do anel. Nao
utilizar, em hipotese alguma, graxas ou oleos minerals que podem afetar as caracteristicas da
borracha.

•Posidonar corretamente a ponta do tubo ja assentado; realizar o encaixe, empurrando
manualmente o tubo. Para os diametros maiores, pode-se utilizar uma alavanca junto a bolsa
do tubo a se encaixada, com o cuidado de se colocar uma tabua a bolsa e a alavanca, a fim

de se evitar danos.

4.8.4. Pogos de Visita

Os pogos de visitas, de dimensoes variaveis, tern a fungao primordial de permitir o acesso as
canalizagoes de modo a que se possa mante-las em bom estado de fundonamento. Sao
executados nos locais indicados no projeto, sempre que a canalizagao mude de diregao,
alinhamento, de diametro, de tipo de material, de declividade nas jungoes de duas ou mais
canalizagoes, para dividir distandas de modo a fadlitar a limpeza e manutengao.

E importante a estanqueidade dos tanques, para a sua operadonalizagao, para o teste de
assentamento das tubulagdes e para estabilidade da pavimentagao nos pogos de visita.

0 pogo tern duas divisoes basicas:

•Camara de trabalho, o corpo, ou ainda balao como e vulgarmente chamado.

•Camara de acesso, ou chamine, ou ainda pescogo como e vulgarmente chamado.

A camara de trabalho deve ser executada, de acordo com o projeto em: concreto armado, aneis
pre-moldados, de concreto e alvenaria em tijolo macigo, e suas normas de execugao estao
contidas nos seus respectivos assuntos especificos. A altura e variavel de conformidade a cota
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de canalizagSo e ter o maximo de attura de modo a tomar-se ampla, bom arejamento
iluminag§o para permitir trabalhos de manutengio da rede , A espessura 6 de acordo com o
projeto, mas nao inferior a 10 cm,

A camara de acesso ou chamine nao deve ter altura superior a 1 m e diametro a 0,60 m e e
encimado pelo tampao tipo T-137 da Barbara ou similar. Pode ser em concrete) armado ou ainda
em aneis pre-moldado do concreto.

Sao fatores essenciais e importantes: a colocagao dos degraus de ferro, com o espagamento de
acordo com o projeto e na bitola especificado, assim como a feitura de suas calhas no pogo.

0 fundo do pogo sera sempre em concreto simples ou armado, conforme a espessura de projeto.
Quando se assentar pegas pre-moldadas sera utilizada argamassa de cimento e areia 1:3 para
jungao das pegas. A ligagao entre o corpo e a chamine e executada em concreto armado.

Intemamente as paredes receberao o corpo do pogo, com revestimento liso de cimento e areia
fina 1:3, e posterior pintura com nata de cimento. Se necessario, utilizar aditivos
impermeabilizantes a fim de ficar estanque o pogo de visita.

As calhas ou almofadas sao acabamentos de contomo ao terminal das tubulagoes nos pogos, e
podem ser retas, curvas ou em “S“, podendo ser executadas em concreto simples ou tijolo
macigo de alvenaria revestido desde que a base esteja estanque.

4.9. DIVERSOS

4.9.1. Embasamento de Tubulagao

As canalizagoes devem ser assentadas sobre leitos firmes com suficiente resistencia no terreno
natural, isto e o mlnimo de compressibilidade de maneira a permitir as suas estabilidades.

Quando o terreno natural nao permitir estabilidade de modo a garantir a perfeigao no
assentamento da tubulagao, sera observado imediato recalque, e este, consequentemente,
arruinaria, tambem as juntas e a estanqueidade da linha. Neste caso, utiliza-se a execugao de
bases especiais ou bergos de modo a melhor distribuir as cargas sobre o solo.

Os embasamentos podem ser em: areia, po de pedra, brita, seixos, concreto simples, ou pegas
pre-moldadas, a altura padrao e de 10 cm, e colocado abaixo da geratriz externa inferior do tubo
de largura minima do bergo sera: L = D + 0,20.

4.9.2. Teste de Vazamento

£ recomendavel a execugao de teste em rede coletora qualquer que seja o tipo de junta. Os
tipos de teste sao: vazamento e infiltragao.

Para execugao do teste sao necessarios:

•Pogo de visita bem construidos e estanques.

•Buguoes para teste (balao de vedagao, saco de areia, saco de tabatinga)
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f•Conexdes resistentes

•FixagSo dos limites aceiteveis de vazamento e infiltragSo que possam ocorrer, %

£ conveniente que o primeiro trecho entre dois PV seja testado para se observar inidalmente a
qualidade construtiva, e examinar, se os resultados obtidos tambem atendem as exigences,
servindo de base para os trabalhos subsequentes possam ser julgados.

0 teste de vazamento e realizado com fumaga, deixando-se as juntas descobertas:

•Veda-se a extremidade da tubulagao de montante e das conexoes;

•Insufla-se fumaga para o interior por meio de uma ventoinha e maquina de fazer fumaga, ou
qualquer outro tipo;

•Verifica-se se ha escapamento de fumaga pelas juntas.

0 teste de vazamento tambem pode ser efetuado com agua, em linhas de pouca dedividade,
Yerificando se ha vazamento pelas juntas, apos ser tamponada nas bocas dos PV, inferior e
superior.

Outros procedimentos complementares, durante a execugao dos testes, poderao ser fomecidos
oela Fiscalizagao, quando for necessÿrio variagao de m§todos do aqui exposto.

0 teste de infiltragao e sempre realizado com vala fechada, e seu resultado depende de boa
mpermeabilizagao dos PV. Sua sequencia e a seguinte:

» Tampar a boca de cima do coletor, a jusante do PV;
» Colocar na boca de baixo, urn reservatorio para coletar a agua que se infiltra na rede, no

trecho em estudo;
» Apos o periodo de 1 h, medir o volume de agua recolhido.

MO. LIGAQOES PREDIAIS

t.10.1. Generalidades

Entende-se por ligagao predial de esgoto o conjunto de esgoto de tubos e pegas que se estende
Jesde o coletor publico ate o alinhamento de uma determinada propriedade.

Zada resistencia devera ter sua ligagao independente, salvo casos excepcionais, ou ainda com
)ase em revisao dos codigos atuais.

Jara que seja efetuada a ligagao e importante que as instalagoes estejam concluidas e de
icordo com as normas vigentes.

Sera a ligagao da caixa de visita localizada no passeio a rede coletora publica. A ligagao predial
lera executada com tubo PVC de infraestrutura (NBR 7362), para a rede de esgoto na rua,
liametro minimo de 100 mm e dedividade minima de 2%.

'odas as instrugoes, cuidados e normas de procedimentos de execugao para rede coletora sao
para ligagao, indusive com relagao aos testes.
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Ficara tambem por conta da contratada a recuperate da pavimentagao danificada
execugao de ligagao.

4.10.2. Material de Ligagao

Sera composta de selim 90° elastico 150 x 100 mm e curva de 45° diametro minimo de 100 mm,
para tubulagao de rede de esgoto (infraestrutura).

A ligagao predial devera obedecer a seguinte sequencia de execugao:

•Certificar-se se o anel de borracha esta devidamente alojado na parte interna da abragadeira
superior.

•Colocar as abragadeiras inferior e superior no tubo, fixando-as com a trava, conforme
indicagSo (flecha) gravada na pega.

•Fazer furo com serra copo para selim, atraves do bocal do selim.

•Completar a ligagao utilizando conexdes de infraestrutura (curva de 45°).

4.10.3. Caixas de Inspegao

Estas caixas sao normalmente colocadas no passeio, e em rarissimos casos nos recuos
domiciliares. Sao de paredes em alvenaria, fundo em concreto simples e tampa em concreto
armado. Suas dimensoes comuns sao, 0,60 x 0,60 m x 0,50 m.

Podem tambem ser executadas como caixas pre-moldadas em concreto desde que consultado a
Fiscalizagao e aprovado para colocagao.

Essa caixa e o ponto terminal da ligagao domiciliar e, porlanto, e importante sua completa
estanqueidade a fim de evitar infiltragao de aguas pluviais para nao comprometer a qualidade de
escoramento da ligagao.

Intemamente, nas caixas de inspegao, deverao ser executadas calhas de escoramento tipo meia
cava.

Dever ser observado se nao ha infiltragao de aguas pluviais na caixa de inspegao, a fim de
comprometer a qualidade de escoamento da ligagao.

AAM
ilan«i-.te

„

____
JjObr.* da *on«

SagMubda Snfraas!:Mtu!**»*
Monlilca! t*a Sckral

58

&


